
1/100
1/200

自動制御設備　３・４階平面図

１６

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

自動制御設備　５階平面図

１７

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



-
-

衛生設備　機器表・器具表

１８

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



-
-

衛生設備　系統図

１９

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/200
1/400

衛生設備　外構図

２０

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

衛生設備　ピット平面図

２１

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

衛生設備　１・２階平面図

２２

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

衛生設備　３・４階平面図

２３

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

衛生設備　５・Ｒ階平面図

２４

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/50
1/100

衛生設備　受水槽・排水槽廻り平面詳細図

２５

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



衛生設備　１〜３階便所廻り平面詳細図

２６

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－

1/50
1/100



1/50
1/100

衛生設備　４・５階便所廻り平面詳細図

２７

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



クライアントＨＵＢ

ＮＸ

給水メーター

＜薬学部２号館＞

ＰＣ

クライアントＰＣ

ＡＲＦ

ＰＣ ＰＣ

計測回路

＜ゲノムプロテオーム解析部門＞

＜本部棟３階　ＥＰＳ＞

Ｍ Ｍ

既存学内Ｖ－ＬＡＮ（事務系）

新規学内Ｖ－ＬＡＮ　計測系　

ＮＸ

・ＰＨ計測　×３点
・給水量パルス×４点
・排水量　　×１点

Ｍ

給水メーター

＜桑の木留学生宿舎＞

Ｍ

給水メーター

＜女子学生寮＞

Ｍ

給水メーター

＜国際学生シェアハウス＞

無線子機

クライアントＰＣ

２ 機器機能表（１）

ＡＲＦ

ＮＸ

【注記】

：ペーパーレス記録計（ＷＥＢサーバ機能・ＮＸ通信機能付き）

：データ収集装置（計装ネットワークモジュール）

ペーパーレス記録計ＡＲＦ

＜表示部＞

表示器 　１２．１形ＴＦＴカラーＬＣＤ

　測定データ表示（トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示）

　ヒストリカルトレンド表示（リアルタイムトレンドとの同時表示可）

　情報表示（警報表示、マーカリスト、ファイルリスト）

　設定画面（警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など）

　表示色

　画面数

　表示点数

　時間軸方向

　線太さ

　スケール表示

　画面数

　表示点数

　表示内容

　表示色

　画面数

　表示点数

　表示方向

　スケール表示

表種類

無線親機

トレンド表示 　４８色より選択

　６画面（６グループ）

　１画面あたり最大５６点

　縦または横

　１～５ドットより選択

　４スケール

　直タグ、数値表示　あり／なし選択

　マーカ表示

データ数値表示 　６画面（６グループ）

　１画面あたり最大５６点

　測定値、チャンネル／タグ、単位、警報状態

バーグラフ表示 　４８色より選択

　６画面（６グループ）

　１画面あたり最大５６点

　縦または横

　１スケール

情報表示 　警報表示（警報の発生・解除履歴表示）

　マーカリスト、ファイルリスト

ＬＣＤ 　自動／手動オフ機能

バックライト 　輝度４段階調整

＜記録部＞

内部メモリ 　フラッシュメモリ（容量８ＭＢ）

外部メモリ 　ＣＦ（コンパクトフラッシュ）カード（容量１２８ＭＢ～２ＧＢ）

記録周期 　１Ｓ

記録ファイル数 　２５０／使用グループ数

記録データ 　測定データ・・・ファイル名称（グループ名）、記録開始年月日時刻、タグ、

　　　　　　測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ

保存形式 　ＣＳＶ形式

保存方式 　手動開始・停止（専用キー・タッチパネル操作）

　トリガ信号（警報イベント、接点入力）

＜演算部＞

演算点数 　最大１２８点

演算種類 　算術演算　　

　比較演算　　

　論理演算　　

　一般関数　　

　積算演算　　

　チャンネル

＜警報機能＞

設定数 　各点最大　４設定

警報種類 　上限、下限、差上限、差下限（不感帯の設定可能）、異常データ

警報オンディレイ　ディレイ時間設定範囲　１～３６００ｓ

警報設定 　ＡＮＤ／ＯＲ設定可能

警報出力 　入力異常時にリレー接点を出力　２４点

＜通信＞

ネットワーク 　イーサネット（１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ）

　ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取り

ＦＴＰクライアント

媒体

ＦＴＰサーバ

　ネットワーク上のサーバＰＣ（ＦＴＰサーバ）にデータ

ＷＥＢサーバ 　ＨＴＴＰ１．０準拠　表示、警報、メンテナンス情報などを

　ブラウザソフト（ＩＥ５．０以上、ＮｅｔＳｃａｐｅ６．０

　※ユーザパスワードの登録が可能

Ｅ－ｍａｉｌ 　警報設定時、指定時刻でメール通報

　指定時刻通報データ、全登録データより任意選択

　通知アドレス最大８ヶ所

ＵＳＢ通信 　媒体　ＵＳＢ２．０（Ｆｕｌｌｓｐｅｅｄ）、ＵＳＢ規格

＜設定・操作部＞

操作キー種類

ＳＴＡＲＴ，ＳＴＯＰ，上下左右キー，ＥＮＴＥＲ，ＥＳＣ

ＨＯＭＥ，ＭＥＮＵ，ＤＩＳＰ，ＭＡＲＫＥＲ，ＳＣＲＯＬＬ，ＣＵＲＳＯＲ，

ＨＯＭＥ設定 簡易記録設定　　全データ共通で入力

　　　　　　　　パラメータ一括設定、記録周期、選択設定

ＭＥＮＵ設定 入力・演算設定

表示設定

警報設定

ファイル設定（６ファイル個別）：

マーカテキスト設定

システム設定

ＤＩＳＰ操作 運転画面選択

各画面での表示選択

＜直接書き込み仕様＞

保存 　内部メモリ／外部メモリの記録ファイルへ付加

　１０段階より選択線太さ

　１６色より選択表示色

　リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド描画可能画面

　１ファイルあたり８０００点（軌跡を構成する素点）最大描画点数

　警報発生時、入力異常時にリレー接点を出力警報リレー出力

　出力点数　

　接点容量　

　接点入力機能　無電圧接点入力

のデータファイルへの記録（８点）

　イーサネットで接続されたリモートユニットのデータを読み出して記録リモートユニット通信

　リモートユニット接続台数　最大３２台（１台あたり１通信の場合）（イーサネット）

　入力最大点数　　アナログ４８点＋通信データ最大７２点の合計１２０点

＜一般仕様＞

定格電源電圧 　１００～２４０Ｖ　ＡＣ　５０／６０Ｈｚ

最大消費電力 　６５ＶＡ（ＤＯ全点ＯＮ　２４０Ｖ　ＡＣ）

基準動作条件 　周囲温湿度範囲　

　電源電圧　

　電源周波数　

　姿勢　

　ウォームアップ時期　

正常動作条件 　周囲温湿度範囲　

　電源電圧　

　電源周波数　

　姿勢　

停電対策 　設定内容・データをフラッシュメモリにて保持

　時計データ　リチウム電池によりＲＡＭをバックアップ（約５年間保持）

　（電池交換は引き取り修理）

保管条件 　周囲温湿度範囲　－２０～＋６０℃、５～９０％ＲＨ（但し結露させないこと）

絶縁抵抗 　２次端子と保護導体端子間　

　１次端子と保護導体端子間　

　１次端子２次端子間　

＜入力仕様＞

入力点数 　１６点

極性 　無極性

電源電圧 　ＤＣ２４Ｖ

接続可能出力方式 　無電圧接点またはトランジスタ

パルス入力波形 　入力１～８ｃｈ（高速パルス入力設定時）Ｔ１≧２００μｓ、（Ｔ２，Ｔ３）≧８０μｓ

（周波数５ｋＨｚデューティー４０～６０％）

　入力１～８ｃｈ（低速パルス入力設定時）Ｔ１≧１０ｍｓ、（Ｔ２，Ｔ３）≧４ｍｓ

（周波数１００Ｈｚデューティー４０～６０％）

　入力９～１６ｃｈ　　Ｔ１≧１０ｍｓ、（Ｔ２，Ｔ３）≧４ｍｓ

（周波数１００Ｈｚデューティー４０～６０％）

＜積算演算機能＞

積算アカウント方向 　カウントアップまたはカウントダウン

積算値上下限到達時動作　積算上限（下限）でストップまたは積算上限（下限）で再カウント

工業単位系設定 　積算スケーリング値Ｃ１（１～３２０００）／Ｃ２（１～３２０００）

　「演算式」

　積算値＝前回までの積算値＋（今回のサンプリング周期のパルス数×Ｃ１／Ｃ２）

＜イーサネット通信＞

伝送路形式 　ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

プロトコル 　ＣＰＬ／ＴＣＰ、ＭＯＤＢＵＳ／ＴＣＰ

＜一般仕様＞

基準条件 　電源電圧　ＤＣ２４Ｖ

メモリバックアップ 　不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）

積算データ用メモリ 　不揮発性メモリ（ＦｅＲＡＭ）

消費電力 　４Ｗ以下（動作条件にて）

電源投入時の動作 　リセット時間約１０ｓ（通常動作を行うまでの時間、基準条件にて）

　スケジュール（曜日時刻、日付時刻設定）

　※プリトリガの選択が可能（測定回数：最大９５０データ）

加算、減算、乗算、除算、剰余、べき算

等値、非等値、大、小、等値・大、等値・小

論理積、論理和、排他論理和、否定

小数点以下切り上げ、小数点以下切り捨て、絶対値平方根、

アナログ積算、デジタル積算

測定データへの演算、演算結果への演算、移動平均、

ｅべき乗、自然対数、常用対数

　データ演算　　過去データ、１次遅れフィルタ

　ファイルを手動、自動で転送

　以上、Ｏｐｅｒａ７．０以上）で表示

　ホスト機能　ＵＳＢメモリを外部メモリとして使用可能

入力パラメータ、演算パラメータ

データチャンネルパラメータ、グループパラメータ、

保存方法設定

通信、時計、メンテナンス、キーロック、パスワード、スクリーン他

トレンド、データ、バーグラフ、ヒストリカルトレンド、

グループ１～６選択

２４点（ａ接点）

２４０Ｖ　ＡＣ　０．２Ａ（抵抗負荷）　３０Ｖ　ＡＣ　０．３Ａ（抵抗負荷）

接点入力、パルス入力、積算リセット、マーカ書き込み、内部メモリ

２１～２５℃、４５～６５％ＲＨ

１００Ｖ　ＡＣ±１．０％

５０／６０Ｈｚ±０．５％

左右・前傾０°、後傾０°

３０ｍｉｎ以上

０～５０℃、２０～８０％ＲＨ

９０～２６４Ｖ　ＡＣ

５０／６０Ｈｚ±２％

左右・前傾０°、後傾０°～２０°

５００ＶＤＣ　２０ＭΩ以上

５００ＶＤＣ　２０ＭΩ以上

５００ＶＤＣ　２０ＭΩ以上

共通パラメータ（組合せ表示、トレンド縦／横）

警報表示、マーカリスト

デジタル入力モジュール

計装ネットワークモジュール
ＮＸ

・給水量パルス
　　×３点

計測回路

スタート／ストップ

クライアントＨＵＢ クライアントＨＵＢ
クライアントＨＵＢ

※ＭＡＣアドレスが割り当てられている機器であること。

※ＭＡＣアドレスが割り当てられている機器であること。

電源投入時突入電流 　２０Ａ以下（動作条件にて）

ＥＮＲ１

各計測点のグラフ表示、データ蓄積等を行う。

上位ＡＲＦとの通信を行う。

給水メーターのパルス信号を入力し、

のグラフ表示・データ蓄積等を行う。

リモートディスクトップ機能（1対1接続）によりクライアントＰＣへ

ＡＲＦの画面を表示でき、データを取り出すことを可能にし、指定された

アドレスに警報Ｅメールを送信するシステムを構築する。

本部棟３階ＥＰＳに設置されているペーパーレス記録計に、今回工事分の各計測点

※ＩＰアドレスが変更できる機器であること。

※ＩＰアドレスが変更できる機器であること。

【工事概要】

ＰＣ

リモート

（ネットワーク設定は本学情報統括センター作業）
クライアントＨＵＢ

ＮＸ

給水メーター

Ｍ

弓道射場・馬房＞

計測回路 ・給水量パルス×９点
・ＰＨ計測　×１点

・排水量　×１点
北、南音楽棟

東棟・体育館
＜教育学部本館

クライアントＨＵＢ

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×１点
・ＰＨ計測　×１点

＜新技術センター＞

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×２点
・ＰＨ計測　×１点

＜環境理工学部＞

クライアントＨＵＢ

・排水量　×１点

＜教育学部本館＞

給水メーター

Ｍ

＜東福利施設＞

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×２点
・ＰＨ計測　×２点

＜工学部２１号館＞

給水メーター

Ｍ

センター＞

クライアントＨＵＢ

ディスクトップ用ＰＣ

＜環境管理
動物飼育室

ＥＭ－ＬＡＮ×２　通信線接続

メディアコンバータ

光ケーブル AC100V

メディアコンバータ

AC100V

メディアコンバータ

光ケーブル

ＡＲＦ

学内Ｖ－ＬＡＮ（事務系）

学内Ｖ－ＬＡＮ（計測系）

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×１０点

＜工学部４号館＞

給水メーター

Ｍ

６西，６東
１０，１２，１３

２，３，５，
＜工学部

１４号館，

ＮＸ

計測回路

＜総合研究棟＞

・給水量パルス×１点
・ＰＨ計測　×２点

・排水量　×１点

メディアコンバータ

・給水量パルス×１点

実験研究棟＞

給水メーター

Ｍ

＜共有共創・給水量パルス×１点

コモンズ＞

クライアントＨＵＢ クライアントＨＵＢ

今回工事

ＮＸ

Ｍ

計測回路 ・給水量パルス×１点
・ＰＨ計測　×１点

＜工学部１号館＞

クライアントＨＵＢ

＜自然科学研究棟＞

給水メーター

ＮＸ

Ｍ

計測回路 ・給水量パルス×１点

＜工学部１９号館＞

クライアントＨＵＢ

給水メーター

工学部9号館＞

＜工学部18号館
工学部20号館

・給水量パルス×１点

・給水量パルス×３点

・コミュニケーションボックス
・調節計モジュール
・デジタル入力モジュール

・デジタル入力モジュール
・コミュニケーションボックス

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×１点

＜農学部１号館＞

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×１点

＜農学部３号館＞

ＮＸ

計測回路 ・給水量パルス×１点

＜農学部２号館＞

クライアントＨＵＢ クライアントＨＵＢ

クライアントＨＵＢ

・デジタル入力モジュール
・コミュニケーションボックス

・デジタル入力モジュール
・コミュニケーションボックス

・デジタル入力モジュール
・コミュニケーションボックス

ＮＸ

計測回路 ・排水量×１点
・ＰＨ計測　×１点

＜農学部環境制御装置室　前＞

・コミュニケーションボックス
・調節計モジュール
・デジタル入力モジュール

ＮＸ

Ｍ

計測回路 ・排水量×１点
・ＰＨ計測　×１点

＜農学部部４号館＞ ＜農場施設棟＞

給水メーター

・給水量パルス×１点

・コミュニケーションボックス
・調節計モジュール
・デジタル入力モジュール

クライアントＨＵＢ

自動制御設備（衛生）　システム構成図・機器機能表（１）

クライアントＨＵＢ

ＮＸ

計測回路 ・ＰＨ計測　×１点

＜共創イノベーションラボ棟＞

・コミュニケーションボックス
・調節計モジュール

Ｍ

給水メーター

・給水量パルス×１点

-
-

２８

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－

：新設を示す。



計装ネットワークモジュール
ＮＸ

＜制御チャンネル数＞

調節計モジュール

４

　熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧入力種類

＜ＰＶ入力部＞

　±０．３％　ＦＳ±１ｄｉｇｉｔ指示精度

　熱電対入力　入力バイアス電流

　直流電圧入力（Ｖレンジ）　

　直流電圧入力（ｍＶレンジ）　

　直流電流入力　入力インビーダンス

　直流電圧入力（Ｖレンジ）　

　不揮発性メモリメモリ方式

＜設定・表示＞

　ソフトスイッチによる設定機器アドレス設定

　トランジスタ出力制御出力方式

＜制御出力部＞

　　出力形式

　　外部電源定格

　　外部許容電源電圧

　　出力許容電流

　　ＯＦＦ時リーク電流

　　ＯＮ時残留電圧

　アナログ電流出力

　　出力形式

　　出力電流

　　許容負荷抵抗

　　出力精度

ただし、０．０～０．２ｍＡは１％ＦＳ以下

　　出力分解能

　　開放時電圧

　アナログ電圧出力

　　出力電圧

　　出力形式

　　許容負荷抵抗

　　出力精度

ただし、０．０～０．１Ｖは±１％ＦＳ以下

　　出力分解能

　定格電源電圧　ＤＣ２４Ｖ基準条件

＜一般仕様＞

　不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）メモリバックアップ

　４Ｗ以下（動作条件にて）消費電力

　２０Ａ以下（動作条件にて）電源投入時突入電流

　リセット時間約１０ｓ（通常動作を行うまでの時間、基準条件にて）電源投入時の動作

＜通信仕様＞

ポート数 　４ポート

伝送路形式 　イーサネットポート１．２

　ＩＥＥＥ８０２．３／ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

　（オートネゴシエーション、ＡｕｔｏＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ機能あり）

　ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

　（ＦｕｌｌＤｕｐｌｅｘ、ＡｕｔｏＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ機能あり

　イーサネットポート３．４

　　コミュニケーションボックス間を接続する場合以外は、接続する機器は

　　オートネゴシエーション機能が有効であること）

コネクタ 　ＲＪ－４５

ケーブル 　ＵＴＰケーブル（４Ｐ）Ｃａｔ５ｅ以上（ストレート）

＜一般仕様＞

基準条件 　定格電源電圧　ＤＣ２４Ｖ

メモリバックアップ 　不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）

電源投入時突入電流 　１０Ａ以下（動作条件にて）

消費電力 　４Ｗ以下（動作条件にて）

電源投入時の動作 　リセット時間約３ｓ（通常動作を行うまでの時間、基準条件にて）

０～１Ｖレンジ・・・＋２μＡ以下（基準条件にて）

＋０．２μＡ以下（基準条件にて）

８０Ω以下（２０ｍＡ入力時）

１ＭΩ以上

＋０．２μＡ以下

０～５Ｖ、１～５Ｖレンジ・・・＋７μＡ以下（基準条件にて）

０～１０Ｖ、２～１０Ｖレンジ・・＋１２μＡ以下（基準条件にて）

シンクタイプ

ＤＣ５～２４Ｖ

ＤＣ４．５～２６．４Ｖ

ＤＣ１００ｍＡ以下

１００μＡ以下

０．５Ｖ以下

直流電流出力

ＤＣ４～２０ｍＡ（ＤＣ２．４～２１．６ｍＡ）

ＤＣ０～２０ｍＡ（ＤＣ０～２２ｍＡ）

３００Ω以下（最大電圧６．６Ｖ）

±０．３％ＦＳ以下

１／１００００（４～２０ｍＡレンジ）　　

１／１２５００（０～２０ｍＡレンジ）

ＤＣ１０Ｖ±１０％

直流電圧出力

ＤＣ０～５Ｖ（ＤＣ０．０～５．５Ｖ）

ＤＣ１～５Ｖ（ＤＣ０．６～５．４Ｖ）

ＤＣ０～１０Ｖ（ＤＣ０～１１Ｖ）

ＤＣ２～１０Ｖ（ＤＣ１．２～１０．８Ｖ）

４kΩ以上

±０．３％ＦＳ以下

１／８０００　（１～５Ｖレンジ）　　

１／１００００（０～５Ｖレンジ）

１／１６０００（２～１０Ｖレンジ）

１／２００００（０～１０Ｖレンジ）

コミュニケーションボックス

計装ネットワークモジュール

　（両端ＡＮＳＩ／ＴＩＡ／ＥＩＡ５６８－Ｂ）

※ＭＡＣアドレスが割り当てられている機器であること。

＜イーサネット通信＞（コミュニケーションアダプタ使用時）

ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ伝送路形式

プロトコル ＭＯＤＢＵＳ／ＴＣＰ

ＰＨ値を入力し、

上位ＡＲＦと通信を行う。

※ＩＰアドレスが変更できる機器であること。

ペーハー計ＰＨ

変換器

出力

型式

電源 ＡＣ１００～２００Ｖ、ＤＣ２４Ｖ

浸漬型及び落とし込み型

電極保護管、電極信号線

４～２０ｍＡ

屋外仕様

電極部

付属品

機器機能表（２）2 ３ ポイント一覧表

自動制御盤一覧表４

記　　号 名　　　称

管　　理　　対　　象　　点
リモート盤 動力盤，制御盤等

操　　　作

設定 切換 発停

表　　　示

状態 警報 温度 湿度ＣＯＳ トリップ
故　障 故　障

計量 備　　　考
計　　測

〇

〇

〇

〇

〇

その他

総合研究棟

教育学部自動制御盤

〇

〇

〇

教育学部 ＰＨ値

新技術センター ＰＨ値

工学部２１号館

総合研究棟

教育学部本館 給水量

排水量

ＰＨ値

環境理工学部

〇

ＰＨ値

ＰＨ値

〇

〇

教育学部体育館 給水量

教育学部東棟 給水量

教育学部動物飼育室 給水量

弓道射場・馬房 給水量

北音楽棟 給水量

南音楽棟 給水量

教育学部 排水量

〇

〇

〇

〇

新技術センター排水ポンプ制御盤給水量

〇

〇

環境理工学部自動制御盤給水量

給水量

ＰＨ値

東福利施設

排水量環境理工学部

工学部２１号館自動制御盤工学部２１号館

給水量

給水量

環境管理センター

環境管理センター

〇

〇

工学部４号館自動制御盤工学部２号館 給水量

工学部３号館 給水量

工学部４号館 給水量

工学部５号館 給水量

工学部６号館西 給水量

工学部６号館東 給水量

工学部１０号館 給水量

工学部１２号館 給水量

工学部１３号館 給水量

工学部１４号館 給水量

総合研究棟自動制御盤

給水量

ＰＨ値

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

新技術センター

環境理工学部

工学部実験研究棟

工学部実験排水系

給水量

給水量 〇

〇

教育学講義棟

グッドジョブ棟

ＷＳ教育本館

ＷＳ教育体育館

ＷＳ教育東棟

ＷＳ教育飼育室

ＷＳ射場・馬房

ＷＳ北音楽棟

ＷＳ南音楽棟

WS教育講義棟

ＷＳグッドJ棟

ｐＨＡ４

ＳｅＡ４

ＷＳ新技セ棟

ｐＨ新技セ棟

ＷＳ環理工棟

ＷＳ東福利施設

ｐＨＡ３

ＳｅＡ３

ＷＳ工21号館

ＷＳ環管セ棟

ｐＨ工21号館

ｐＨ環管セ棟

ＷＳ工2号館

ＷＳ工3号館

ＷＳ工4号館

ＷＳ工5号館

ＷＳ工6号館西

ＷＳ工6号館東

ＷＳ工10号館

ＷＳ工12号館

ＷＳ工13号館

ＷＳ工14号館

ＷＳ工実験研究

ｐＨ総研棟

ｐＨＡ２

ＳｅＡ２

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

50L/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

1m3/Pulse

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

ＷＳ工18号館 給水量工学部１８号館

ＷＳ工19号館 工学部１９号館

ＷＳ工20号館 工学部２０号館

給水量

給水量

ＷＳ工9号館 工学部９号館 給水量

ＷＳ工1号館 工学部１号館 給水量

ＷＳ自然科学 自然科学研究棟 給水量

ｐＨ工1号館 ＰＨ値工学部１号館

工学部１９号館自動制御盤

工学部１号館排水ポンプ制御盤

1m3/Pulse〇

1m3/Pulse〇

1m3/Pulse〇

1m3/Pulse〇

1m3/Pulse〇

1m3/Pulse〇

〇

１ ＰＨ値計測

x１

記録計へ

・共創イノベーションラボ棟

・PH値の計測を行う。

制御項目

ＷＳ工14号館 工学部１４号館 給水量 〇 1m3/Pulse

ＷＳコモンズ 共有共創コモンズ 給水量 〇 1m3/Pulse

ＮＸ

給水量計量２

・共創イノベーションラボ棟

Ｍ

給水ﾒｰﾀｰ

受信機 計量 x１

記録計へ

・給水量の計量を行う。

制御項目

農学部３号館

農学部１号館

給水量

給水量 農学部１号館自動制御盤

給水量

〇

〇

〇

農学部２号館

ＷＳ農1号館

ＷＳ農2号館

ＷＳ農3号館 1m3/Pulse

ＳｅＡ５ 排水量農学部

ｐＨ農4号館 農学部４号館 ＰＨ値

ＳｅＡ５ 農学部４号館 排水量

ＷＳ農施設 農場施設棟 給水量

農学部実験排水ポンプ制御盤

1m3/Pulse〇

〇

1m3/Pulse〇

1m3/Pulse〇

ｐＨ農学部 農学部 ＰＨ値 〇

農学部２号館自動制御盤

農学部３号館自動制御盤

農学部４号館自動制御盤

1m3/Pulse

1m3/Pulse

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

名　　　称 形　状
盤　寸　法

制　御　内　容 備　　考
Ｗ Ｈ Ｄ

共創イノベーション自動制御盤
壁　掛

給水量×１点
屋　外

今回工事

６００ ７５０ ２５０

機器機能表(２)･ポイント一覧表･自動制御盤一覧表･計装図

ＰＨ値×１点

ＰＨ値

給水量

共創イノベーション自動制御盤 PHレンジ：2.00～12.00
上限警報：9.00、下限警報：5.00

1m3/Pulse〇

〇ｐＨ共創

ＷＳ共創

共創イノ

共創イノ

ＴＤ
１

計測

ＰＨ

P.BOX

保護管

電極 ＨＣ

ＰＨ変換器

自動制御設備（衛生）

-
-

２９

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



会議室（２）

会議室（１）

廊下

会議室（３）

ＥＰＳ

（ミーティングルーム２）

（ミーティング室）

ＰＳ

多目的トイレ

女性トイレ
風除室

ＥＬＶ

（ミーティングルーム１）

（ワークラウンジ）

ラウンジスペース

屋外避難階段

セミナースペース

玄関ポーチ

湯沸室

掃除具入

男性トイレ

屋内階段

ポーチ（２）

更衣室

ポーチ（１）

実験排水槽置場
受水槽置場

Ｍ

ＥＰＳ

教員室電子顕微鏡室機械室

試料準備室 休憩コーナー
サーバー室
操作室 兼

実験室（１）実験室（２）

廊下

ＰＳ

女性トイレ

（パイロット

屋外避難階段

倉庫

電気室

庇

バルコニー（１）

バルコニー（２）
廊下

廊下

男性トイレ

渡り廊下床版

ＥＬＶ
（将来接続用）

掃除具入

玄関庇

屋内階段

プラント２）
（パイロット

プラント１）

１階平面図  １／１００

２階平面図  １／１００

Y3

Y1

Y2

６
，
０

０
０

３３，６００

３，６００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００

３，６００

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

１
１

，
５

０
０

Y3

Y1

Y2

６
，

０
０

０
１

１
，
５

０
０

３３，６００

３，６００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００

３，６００

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

自動制御設備（衛生）　１・２階平面図

（電気ラック内配線）
ＥＭ－ＬＡＮ

（電気ラック内配線）
ＥＭ－ＬＡＮ

（３Ｆ ＥＰＳ ＨＵＢへ）
ＥＭ－ＬＡＮ

ＰＨ

ＨＣ

付属ケーブル

ＰＨ計変換器

ＰＨ計電極

給水メータ

共創イノベーション
自動制御盤

＜配線凡例＞

記　号

ＰＨ

ＨＣ

Ｍ

名　称

ＰＨ計変換器

ＰＨ計電極

給水メータ

Ｖ－ＬＡＮ ＨＵＢＨＵＢ

配　線

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－２Ｃ

配　管

（Ｇ１６）

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５°－４Ｃ（ＦＥＰ３０）

（Ｇ１６）付属ケーブル

ＥＭ－ＬＡＮ （Ｇ１６）／コロガシ

1/100
1/200

３０

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



EPS

会議室

休憩スペース

実験室(1)実験室(2)実験室(3)

研究室(1)研究室(2)研究室(3)

廊下

湯沸コーナー

（ドライラボ3） （ドライラボ2） （ドライラボ1）

（ウェットラボ3） （ウェットラボ2） （ウェットラボ1）

屋根(2)

PS

女性トイレ

廊下

（ミーティングルーム）

屋外避難階段

ELV

男性トイレ

掃除具入

屋内階段

メンテナンスデッキ

Y3

Y1

Y2

6
,
0
0
0

33,600

3,600 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

1
1
,5
0
0

自動制御設備（衛生）　３階平面図

ＨＵＢ

ＥＭ－ＬＡＮ
（電気ラック内配線）

ＥＭ－ＬＡＮ
（電気ラック内配線）

３階平面図  １／１００

1/100
1/200

３１

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

自動制御設備（警報）　１階平面図

３２

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



-
-

ガス設備　系統図

３３

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

ガス設備　１階平面図

３４

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－



1/100
1/200

ガス設備　２・３階平面図

３５

縮尺

作成年月

図面番号 図面枚数設計業務名 工事名称

図面名称

備

考
令和5年12月

A1:
A3:

新日本設備計画株式会社 岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営設備設計業務
３５

岡山大学（津島)共創イノベーションラボ棟（仮称）新営機械設備工事

Ｍ－


